
1

2

3

4

5

6

7

8
9

1011

12

13

14

15

16

17

18

1920

21
22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

F

F

TJ33

°C/°F

out M

out I

R

PV

V
-

+

E
D

BRUCIATORE
BURNER

0        1

RIPRISTINO
RESET

ALLARME/ALARM
PRESSIONE
PRESSURE

ALARM
ALLARME

SEZIONATORE GENERALE
MAIN SWITCH

ATTENZIONE

CAPO RESPONSABILE

PRESENTE UN' ALTRA PERSONA OLTRE A CHI ESEGUE IL LAVORO
IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO DEVE ESSERE

EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL

in ottemperanza al D.P.R. 547 relativo alla prevenzione infortuni

E' VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

INIZIARE I LAVORI SOLO AD AVVENUTA

ALLARME/ALARM
TEMPERATURA
TEMPERATURE

TEMPERATURA MANDATA
FLOW TEMPERATURE

STOP

Описание:
1. Генератор
2. Предохранительное реле давления
3. Термометр
4. Манометр
5. Предохранительный термостат
6. Предохранительные клапаны
7. Горелка
8. Электромагнитный клапан блокировки топлива
9. Слив котла

10. Подача

11. Возврат
12. Насосы оборудования
13. Расходомер
14. Водопроводная сеть
15. Очиститель воды
16. Электромагнитный клапан загрузки воды
17. Резервуар запаса воды
18. Регулятор уровня в резервуаре воды
19. Насос доливки системы
20. Закрытый расширительный бак
21. Индикаторы уровня

22. Манометр
23. Реле давления подачи воздуха
24. Предохранительное реле давления
25. Датчики регулировки уровня
26. Предохранительный клапан расширительного бака
27. Слив расширительного бака
28. Подача воздуха
29. Электромагнитный клапан подачи воздуха
30. Применение
31. Насос рециркуляции

Схема системы с закрытым контуром для отопления, генераторы моделей ASX, ASGX EN, TNX, TNOX и TNOX.e


