
QETERM01CE – QETERM02

SCHEMI TIPICI D’IMPIANTOSCHEMI TIPICI D’IMPIANTO
E RELATIVI COLLEGAMENTI ELETTRICI

È opportuno interporre relè d’appoggio,  installati in un quadro di potenza , fra le uscite del pannello di comando e gli apparecchi.

Si consiglia di utilizzare anche un selettore MOA per ogni apparecchio.



NTC 

PT2 

R1 

R2 

SCHEMA 001
PAG.: 1 di 2
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE

PT1



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 

R2 

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

Max 230 Vac / 2°

SCHEMA 001
PAG.: 2 di 2
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE 

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

PT1 PT2 NTC



NTC 

PT3 

R1 

R2 

PT2 
OUT 

0-10V

SCHEMA 002
PAG.: 1 di 2
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE

PT1



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 

R2 

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

Max 230 Vac / 2A

SCHEMA 002
PAG.: 2 di 2
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE 

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

PT1 PT2 NTCPT3

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

0-10 V

+ -



NTC 

R1 

R2 

PT2 
OUT 

0-10V

SCHEMA 003
PAG.: 1 di 2
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE

PT1



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 

R2 

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

Max 230 Vac / 2A

SCHEMA 003
PAG.: 2 di 2
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

PT1 PT2 NTC

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

0-10 V

+ -



R1 

NTC

R2
PT2

PT3

CONSENSO
DIGITALE
ESTERNO

SCHEMA 004
PAG.: 1 di 2
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE

PT1



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 

R2 

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

Max 230 Vac / 2A

SCHEMA 004
PAG.: 2 di 2
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

PT1 PT2 NTCPT3



BUS

NTC (M)

PT3 (M)

PT2 (S)
R2 (M)

R2 (S)

OUT 
0-10V

(S)

SCHEMA 005
PAG.: 1 di 3
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE QETERM01CE

PT1 (M)

PT2 (M)

PT1 (S)

R1 (M) R1 (S)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (M) 

R2 (M) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 005
PAG.: 2 di 3
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE MASTER

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

29 30
SLAVE

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(M)

PT2
(M)

NTC 
(M)

PT3 
(M)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (S) 

R2 (S) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 005
PAG.: 3 di 3
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE SLAVE

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

0-10 V

+ -
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

31       32
MASTER

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(S)

PT2
(S)





BUS

NTC (M)

PT2 (S)

R2 (S)

P2 (SGI)P1 (SGI)

PT2 (SGI)PT1 (SGI)

V2 (SGI)V1 (SGI)

SCHEMA 006
PAG.: 1 di 4
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE QETERM01CE

PT1 (M)

PT2 (M)

PT1 (S)

R1 (M) R1 (S)
R2 (M)

BUS

QETERM02



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (S) 

R2 (S) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 006
PAG.: 2 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE MASTER

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

29 30
SLAVE

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(M)

PT2
(M)

NTC 
(M)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (S) 

R2 (S) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 006
PAG.: 3 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE SLAVE

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

31       32
MASTER

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(S)

PT2 
(S)



L T N PM PM

Y1 Y2

P1 P1 P2 P2
V1 V1 V1 V2 V2 V2 

Y1 Y2

P2 (SGI)P1 (SGI)

V2 (SGI)V1 (SGI)

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

Min. 24 Vac / 1 A
Max  230 Vac / 1A

SCHEMA 006
PAG.: 4 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM02 (SGI)

L T N PM PM

+ S T 1

NO

2

QETERM02

31       32
MASTER

P1 P1 P2 P2
V1
( C)

V1
(1)

V1 
(2)

NO NO

NO

NC

V2
( C)

V2
(1)

V2 
(2)

NO

NC

PT 
1

PT 
2

PT 
3

PT 
COM

NTC NTC

IN A-40 mA OUTA-40 mA

1 2

IN 0-10V

1 2

OUT 0-10V

A B

RS485

C

PT1 
(SGI)

PT2 
(SGI)



BUS

NTC (M)

PT2 (S)

R2 (S)

P2 (SGI)P2 (SGI)

PT2 (SGI)PT1 (SGI)

V2 (SGI)V1 (SGI)

NTC (SGI)

PT3 (SGI)

PM (SGI)

SCHEMA 007
PAG.: 1 di 4
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE QETERM01CE

PT1 (M)

PT2 (M)

PT1 (S)

R1 (M) R1 (S)
R2 (M)

BUS

QETERM02



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (M) 

R2 (M) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 007
PAG.: 2 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE MASTER

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

29 30
SLAVE

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(M)

PT2
(M)

NTC 
(M)



L T N T1 T2 S3 B4 T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

BRUCIATORE - BURNER

R1 (S) 

R2 (S) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

SCHEMA 007
PAG.: 3 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE SLAVE

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

31       32
MASTER

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(S)

PT2 
(S)



Y1 Y2

V1 V1 V1 V2 V2 V2 

Y1 Y2

P2 (SGI)P1 (SGI)

V2 (SGI)V1 (SGI)

PM (SGI)

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

Min. 24 Vac / 1 A
Max  230 Vac / 1A

SCHEMA 007
PAG.: 4 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM02 (SGI)

L T N PM PM

+ S T 1

NO

2

QETERM02

31       32
MASTER

P1 P1 P2 P2
V1
( C)

V1
(1)

V1 
(2)

NO NO

NO

NC

V2
( C)

V2
(1)

V2 
(2)

NO

NC

PT 
1

PT 
2

PT 
3

PT 
COM

NTC NTC

NTC 
(SGI)

IN A-40 mA OUTA-40 mA

1 2

IN 0-10V

1 2

OUT 0-10V

A B

RS485

C

PT1
(SGI)

PT2 
(SGI)

PT3
(SGI)



BUS

NTC (M)

PT2 (M)

PT3 (M)
R2 (S)

R2 (M)

PT3 (S)

R2 (M)

MIX
V1

MIX
V2

SCHEMA 008
PAG.: 1 di 3
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE QETERM01CE

PT1 (M)

PT2 (M)

PT1 (S)

R1 (M) R1 (S)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

SAFETY
SICUREZZE

BRUCIATORE - BURNER

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac R1 (M) 

R2 (M) 

Y1 

Y2

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

Y1 Y2

MIX V1

SCHEMA 008
PAG.: 2 di 3
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE MASTER

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

MODULAZIONE 0-10V BRUCIATORE
BURNER 0-10 V MODULATION

QETERM01CE

PT1 
(M)

PT2
(M)

NTC 
(M)

PT3 
(M)

29 30
SLAVE

+ -

R2 (M) 



L T N 1 2 3 T 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

SAFETY
SICUREZZE

BRUCIATORE - BURNER

R1 (S) 

R2 (S) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

Y1 Y2

MIX V2

SCHEMA 008
PAG.: 3 di 3
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE SLAVE

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

PT1 
(S)

PT2 
(S)

31       32
MASTER

MODULAZIONE 0-10V BRUCIATORE
BURNER 0-10 V MODULATION

+ -

PT3
(S)





NTC 

PT2

PT3
(SGI) 

PM

SCHEMA 009
PAG.: 1 di 3
SCHEMA FUNZIONALE

NTC
(SGI) 

V2
(SGI)

PT2
(SGI)

P2
(SGI)

PT1
(SGI)

P1
(SGI)

BUS

NTC 

R2 
QETERM01CE

QETERM02

V1
(SGI)

PT1



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R2 

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

Max 230 Vac / 2°

SCHEMA 009
PAG.: 2 di 3
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE 

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

PT1 PT2 NTC
29 30
SLAVE



Y1 Y2

V1 V1 V1 V2 V2 V2 

Y1 Y2

P2 (SGI)P1 (SGI)

V2 (SGI)V1 (SGI)

PM (SGI)

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

Min. 24 Vac / 1 A
Max  230 Vac / 1A

SCHEMA 009
PAG.: 3 di 3
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM02 (SGI)

L T N PM PM

+ S T 1

NO

2

QETERM02

31       32
MASTER

P1 P1 P2 P2
V1
( C)

V1
(1)

V1 
(2)

NO NO

NO

NC

V2
( C)

V2
(1)

V2 
(2)

NO

NC

PT 
1

PT 
2

PT 
3

PT 
COM

NTC NTC

NTC 
(SGI)

IN A-40 mA OUTA-40 mA

1 2

IN 0-10V

1 2

OUT 0-10V

A B

RS485

C

PT1
(SGI)

PT2 
(SGI)

PT3
(SGI)





BUS

NTC (M)

TERMOSTATO
THERMOSTAT

(TH)

PT3 
(S)

P3

V2
(S)

SCHEMA 010
PAG.: 1 di 3
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE QETERM01CE

V1
(M)

PT3 
(M)

CONSENSO
DIGITALE

DIGITAL 
CONSENT

(DGT)

P1 P2

R1 (M)

PT2 (M)

PT1 (M) PT1 (S)

R1 (S)

R2 (M) R2 (S)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

SAFETY
SICUREZZE

BRUCIATORE - BURNER

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

R1 (M) 

R2 (M) 

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

Y1 Y2

MIX V1

SCHEMA 010
PAG.: 2 di 3
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE MASTER

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

MODULAZIONE 0-10V BRUCIATORE
BURNER 0-10 V MODULATION

QETERM01CE

PT1 
(M)

PT2
(M)

NTC 
(M)

PT3 
(M)

29 30
SLAVE

+ -

CONSENSO RISCALDAMENTO
HEATING CONSENT

P1
P2 

DGT



L T N 1 2 3 T 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

SAFETY
SICUREZZE

BRUCIATORE - BURNER

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

SCHEMA 010
PAG.: 3 di 3
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE SLAVE

R1 (M) 

R2 (M) 

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

Y1 Y2

MIX V2

THL T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

PT1 
(S)

31       32
MASTER

MODULAZIONE 0-10V BRUCIATORE
BURNER 0-10 V MODULATION

+ -PT3
(S)

P3

TH





BUS

NTC (M)

SCHEMA 011
PAG.: 1 di 4
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE QETERM01CE

BUS

PT2 (M)

QETERM01CE

PT1 (M) PT1 (S1)

R1 (M) R1 (S1)

PT1 (S2)

R1 (S2)

R2 (M) R2 (S1) R2 (S2)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (M) 

R2 (M) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 011
PAG.: 2 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE MASTER

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

29 30
SLAVE 1

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(M)

PT2
(M)

NTC 
(M)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (S1) 

R2 (S1) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 011
PAG.: 3 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE SLAVE 1

31       32
MASTER

29 30
SLAVE 2

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(S1)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (S2) 

R2 (S2) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 011
PAG.: 4 di 4
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE SLAVE 2

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(S2)

29    30
SLAVE 1



BUS

NTC (M)

SCHEMA 012
PAG.: 1 di 5
SCHEMA FUNZIONALE

QETERM01CE QETERM01CE
BUS

QETERM01CE
BUS

PT2 (M)

QETERM01CE

PT1 (M) PT1 (S1)

R1 (M) R1 (S1)

PT1 (S2)

R1 (S2)

R2 (M) R2 (S1) R2 (S2)

PT1 (S3)

R1 (S3)

R2 (S3)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

BRUCIATORE - BURNER

R1 (M) 

R2 (M) 

Y1 

Y2

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 

230 Vac

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

SCHEMA 012
PAG.: 2 di 5
SCHEMA COLLEGAMENTI QETERM01CE MASTER

L T N 1 2

X1

3 T 4 5 6

X2

7 8 9 10

X3

11 12 13 14 15 16

X4

17 18 19 20 21

X5

22 23 24 25 26 27 28 29 30

X6

31 32 33

QETERM01CE

29 30
SLAVE 1

M
ax

 2
30

 V
ac

 / 
2A

PT1 
(M)

PT2
(M)

NTC 
(M)



L T N T1 T2 S3 B4

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG

T8 T7 T6 B5

SAFETY
SICUREZZE

SPINA STANDAR
STANDARD PLUG
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NOTA:
i collegamenti delle sicurezze e del bruciatore sono già realizzati in fabbrica e pertanto non riportati nello schema sotto indicato.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale tecnico del quadro caldaia QM WALL-ET01.
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